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1. Allgemeine Informationen und sicherheits-
technische Hinweise lber diese
Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ermdéglicht den sicheren und
sachgemaflen Umgang mit dem Produkt und ist Bestandteil des
Gerates. Sie ist in unmittelbarer N&he des Einsatzortes, fir das
Personal jederzeit zuganglich, aufzubewahren.

Alle Personen, die mit der Montage, Installation,
Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, AuBerbetriebnahme und
Entsorgung des Geréates beauftragt sind, mussen diese
Betriebsanleitung und insbesondere die sicherheitstechnischen
Hinweise gelesen und verstanden haben.

Ergénzend zu dieser Betriebsanleitung ist das aktuelle
Datenblatt zu beachten.

Laden Sie dies unter www.ics-schneider.de herunter oder
fordern Sie es an: info@ics-schneider.de

Zusatzlich sind die geltenden Unfallverhitungsvorschriften,
Sicherheitsbestimmungen sowie landesspezifische Installations-
standards und die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

1.1 Verwendete Symbole

- Artund Quelle der Gefahr
- MaRnahmen zur Vermeidung der

Warnwort Gefahr

>

Warnwort Bedeutung

Unmittelbar drohende Gefahr!
Bei Nichtbeachtung folgt Tod
oder schwere Verletzung.

>
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- Médglicherweise drohende Gefahr!
- Bei Nichtbeachtung kann Tod oder
schwere Verletzung folgen.

- Geféhrliche Situation!
- Bei Nichtbeachtung kann gering-

fugige oder maRige Verletzung
VORSICHT folgen.

5
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Lebensgefahr durch falsche

) Verwendung
A - Zur Vermeidung von Unfallen

verwenden Sie das Gerat nur
WARNUNG gemaR der bestimmungsgemaRen
Verwendung.

1.4 Haftungs- und Gewahrleistungsbeschrankung

Nichtbeachtung der Anleitungen und technischen Vorschriften,
unsachgemafe und nicht bestimmungsgeméfe Verwendung,
Veranderung oder Beschadigung des Geréates bzw. fehlerhafte
Erstellung von Signalverbindungen oder Erdpotentialanschliis-
sen fiihren zu Verlust der Gewahrleistungs- und Haftungs-
anspriiche.

1.5 Sichere Handhabung

HINWEIS - Wenden Sie zum Einbau der Geréte keine Gewalt
an, um Schaden am Gerat und der Anlage zu verhindern!

HINWEIS - Behandeln Sie das Gerat sowohl im verpackten
als auch im unverpackten Zustand vorsichtig!

HINWEIS - Am Gerét diirfen keine Veranderungen oder
Umbauten vorgenommen werden.

HINWEIS - Gerat nicht werfen und nicht fallen lassen!

HINWEIS - Das Gerat entspricht dem Stand der Technik und
ist betriebssicher. Von dem Gerét kdnnen Restgefahren
ausgehen, wenn es unsachgemaf eingesetzt oder bedient wird.

1.6 Lieferumfang

Uberprifen Sie, dass alle aufgelisteten Teile im Lieferumfang
unbeschadet enthalten sind und entsprechend lhrer Bestellung
geliefert wurden:
- Tauchsonde
- Montageanleitung
- bei Option SIL2- Ausfuihrung:
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit,
Sicherheitsdatenblatt

1.7 UL-Zulassung (fur Gerate mit UL-Kennzeichnung)

Die UL-Zulassung erfolgte unter Anwendung der US-
amerikanischen Normen, welche auch mit den anwendbaren
kanadischen Normen zur Sicherheit (ibereinstimmen.
Beachten Sie folgende Punkte, damit das Gerét die
Anforderungen der UL-Zulassung erfullt:

- Das Gerat muss uber eine Versorgung mit
Energiebegrenzung (nach UL 61010) oder NEC Class 2
Energieversorgung betrieben werden
maximale Betriebsspannung: siehe Datenblatt

2. Produktidentifikation

Zur |dentifikation des Gerates dient das Typenschild mit
Bestellcode. Die wichtigsten Daten kdnnen diesem enthommen
werden.

Abb. 1 Typenschildbeispiel
HINWEIS - Das Typenschild darf nicht entfernt werden!

3. Montage

3.1 Montage- und Sicherheitshinweise

HINWEIS - Macht auf eine moglicherweise gefahrliche
Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung Sachschaden zur
Folge haben kann.

v Voraussetzung einer Handlung

1.2 Qualifikation des Personals

Qualifizierte Personen sind Personen, die mit der
Montage, Installation, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung,
AuRerbetriebnahme und Entsorgung des Produktes vertraut
sind und uber, fur ihre Tatigkeit entsprechende Qualifikation
verfugen.

Dazu zahlen Personen, die mindestens eine der drei
folgenden Voraussetzungen erfiillen:

- lhnen sind die Sicherheitskonzepte der Mess- und
Automatisierungstechnik bekannt und sie sind als
Projektpersonal damit vertraut.

- Sie sind Bedienpersonal der Mess- und
Automatisierungsanlagen und sind im Umgang mit
den Anlagen unterwiesen. Sie sind mit der
Bedienung der in dieser Dokumentation
beschriebenen Gerate und Technologien vertraut.

- Sie sind Inbetriebnehmer oder fiir den Service
eingesetzt und haben eine Ausbildung absolviert, die
Sie zur Reparatur der Anlage befahigt. AulRerdem
haben sie die Berechtigung, Stromkreise und Geréate
geman den Normen der Sicherheitstechnik in Betrieb
zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Alle Arbeiten mit diesem Produkt sind von diesen
qualifizierten Personen auszufuhren!

1.3 Bestimmungsgemale Verwendung

Die Tauchsonden wurden im Allgemeinen fiir die
kontinuierliche Fullstands- und Pegelmessung entwickelt.

Die Gerate dienen zum Umwandeln von der physikalischen
GrofRe Druck in ein analoges bzw. digitales elektrisches Signal.

Eine Uberpriifung, ob das Gerét fiir den gewéhlten Einsatz
geeignet ist, muss vom Anwender durchgefiihrt werden. Im
Zweifelsfall setzen Sie sich mit unserem Vertrieb in Verbindung
(info@ics-schneider.de ).

Fur eine fehlerhafte Auswahl und deren Folgen Gbernimmt ICS
keine Haftung!

Als Messmedien kommen die im Datenblatt spezifizierten Gase
oder Flussigkeiten (keine Feststoffe und gefrorene Medien) in
Frage. Zudem ist fur den Einsatzfall sicherzustellen, dass das
Medium mit den medienberiihrten Teilen vertraglich ist.

Die im aktuellen Datenblatt aufgefiihrten technischen Daten
sind verbindlich und mussen unbedingt eingehalten werden.
Sollte Ihnen das Datenblatt nicht vorliegen, fordern Sie es bitte
an oder laden Sie es auf unserer Homepage herunter:
http://www.ics-schneider.de

Lebensgefahr durch davonfliegende
Teile, austretendes Medium,

ﬁ- Stromschlag
- Nicht sachgerechter Installation kann

GEFAHR zu Stromschlag fuhren!
- Montieren Sie das Gerat immer im
druck- und stromlosen Zustand!

HINWEIS - Besteht erhéhte Gefahr, dass das Gerét durch
Blitzschlag oder Uberspannung beschadigt wird, muss
zusatzlich ein erhohter Blitzschutz vorgesehen werden!

HINWEIS - Bauen Sie die Tauchsonde so ein, dass ein
Reiben oder Anschlagen des Sensorkopfes (Sensorelements)
z.B. an einer Behélterwand ausgeschlossen ist. Beachten Sie
die Betriebsbedingungen wie z. B. Strémungsverhaltnisse. Dies
gilt insbesondere fiir Tauchsonden mit Kabelausgang und bei
Geraten mit Rohrverlangerungen mit einer Lange tber 2,8 m.

HINWEIS - Entfernen Sie die Verpackung und ggf.
Schutzkappe des Gerétes erst kurz vor der Montage, um eine
Beschadigung der Membrane auszuschlieBen! Mitgelieferte
Schutzkappen sind aufzubewahren und Verpackungen
sachgerecht zu entsorgen.

HINWEIS - Behandeln Sie eine ungeschiitzte Membrane
auBerst vorsichtig; diese kann sehr leicht beschadigt werden.

3.2 Montageschritte fir Tauchsonden

v' Montagezubehor ist vorhanden (standardmagig wird die
Tauchsonde ohne Befestigungsmaterial geliefert;
Schellenbefestigung, Abspannklemme und
Montageflansche sind bei ICS als Zubehor erhaltlich)

Befestigen Sie die Tauchsonde sachgemaR entsprechend lhren
Anforderungen.

HINWEIS - Das Gerdét ist grundsétzlich langsam in das zu
messende Medium eintauchen! Ein Aufschlagen der Sonde auf
der Flussigkeitsoberflache kann die Membrane beschadigen
oder zerstoren.

HINWEIS - Freihangende Tauchsonden mit FEP-Kabeln
sollten nicht verwendet werden, wenn mit Einwirkungen durch
hoch aufladende Prozesse zu rechnen ist.

3.3 Montageschritte fur Flanschausfihrung
(ILMK 382 / ILMK 382H)

v das Montagegewinde ist sauber und unbeschadet

v der O-Ring sitzt unbeschadet in der vorgesehenen Nut
am Sondenende

1. Schrauben Sie das Montagegewinde der Sonde mit der
Hand in den Sondenflansch.

2. Ziehen Sie dieses anschliefend mit dem Maulschlussel
fest. (ca. 25 Nm)

3. Montieren Sie den Flansch entsprechend lhren
Anforderungen.

Falls Sie einen neuen Sondenflansch benétigen sollten, kénnen
Sie diesen als Zubehor bei ICS bestellen.

ICS Schneider Messtechnik GmbH

Briesesirale 59

D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

3.4 Abziehen der Schutzkappe (falls erforderlich)

Zum Schutz der Membrane sind einige Tauchsonden mit einer
Kunststoff-Schutzkappe ausgestattet. Ist ein Einsatz der
Tauchsonde in héher viskosen Medien wie z. B. Schlammen
vorgesehen, ist diese vor Inbetriebnahme abzuziehen. Dadurch
wird die Tauchsonde frontbundig und das Medium gelangt an
die Membrane.

Abziehen von Hand

1. Halten Sie die Tauchsonde so, dass die Schutzkappe nach
oben zeigt.

2. Halten Sie mit einer Hand die Sonde am Sondenteil (1) fest.

3. Ziehen Sie mit der anderen Hand die Schutzkappe (2) ab.
Abziehen mit Werkzeug (empfohlen)

Abb. 2 Abziehen der Schutzkappe
1. Halten Sie die Tauchsonde so, dass die Schutzkappe nach
oben zeigt.

2. Schieben Sie ein dunnes Werkzeug (8), z. B. einen
Schraubendreher, gerade durch zwei gegenuberliegende
Bohrungen der Schutzkappe (2).

3. Hebeln Sie die Schutzkappe ab.

HINWEIS - Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass Sie die
Messzelle (7) unter der Schutzkappe nicht beschéadigen!

3.5 Kabelschutz (optional)

Auf Bestellung wurde die Tauchsonde mit Kabelschutz geliefert;
wurde die Tauchsonde fir die Montage mit Edelstahl- oder
Kunststoff-Rohr vorbereitet (optional), muss der Kunde selbst
einen passenden Kabelschutz anbringen.

1] Beispiele fur Kabelschutz
[ mit Edelstahl-Rohr (bei ILMK
111
B ]
CHY CH = 5]

Edelstahl-

ohne Edel- L]
stahl- oder Kunststoff-
Well- Rohr
rohr

Abb. 3 Kabelschutzvarianten
4. Elektrischer Anschluss

4.1 Anschluss- und Sicherheitshinweise

4.2 Elektrische Installation

Gerat entsprechend der auf dem Typenschild stehenden
Angaben, der nachfolgenden Tabelle und dem
Anschlussschaltbild elektrisch anschlieRen!

Anschlussbelegungstabelle:

Elektrische Anschliisse Kabelfarben (IEC 60757)
Versorgung + WH (weil)
Versorgung — BN (braun)
Signal + (bei 3-Leiter) GN (griin)
bei Option Pt 100:
Versorgung T+ YE (gelb)
Versorgung T— GY (grau)
Versorgung T— PK (rosa)
Schirm GNYE (griin-gelb)
ILMK 307T und ILMP 307T Kabelfarben (IEC 60757)
Versorgung P+ WH (weil)
Versorgung P— BN (braun)
Versorgung T+ GY (grau)
Versorgung T— PK (rosa)
Schirm GNYE (griin-gelb)
Anschlussschaltbilder:
2-Leiter-System (Strom)
Versorgung +
o gung N @ 3.dj
Us
Versorgung —
| 0 —

2-Leiter System (Strom) HART®

p Versorgung +

Versorgung —|

| Interface
arr eRs23z= PC

2x2-Leiter-System (Strom) bei ILMK 307T / ILMP 307T
 Versorgung P+ /A\

P / ZJ +
| Versorgung P- Us
+

Versorgung T+@/ Us

Versorgung T-

3-Leiter-System (Strom/Spannung)

Lebensgefahr durch davonfliegende
Teile, austretendes Medium,

Stromschlag
- Nicht sachgerechter Installation kann

GEFAHR zu Stromschlag fuhren!

- Montieren Sie das Gerat immer im
druck- und stromlosen Zustand!

Versorgung + N\

Us

s

Versorgung —

w Signal +

v Die Versorgung entspricht Schutzklasse IlI
(Schutzisolierung).

HINWEIS - bei der Verlegung des Kabels sind folgende
Mindestbiegeradien einzuhalten:
Kabel ohne Luftschlauch:
feste Verlegung: 8-facher Kabeldurchmesser
flexibler Einsatz: 12-facher Kabeldurchmesser
Kabel mit Luftschlauch:

feste Verlegung: 10-facher Kabeldurchmesser
flexibler Einsatz: 20-facher Kabeldurchmesser

HINWEIS - Der am Kabelende befindliche PTFE-Filter auf
dem Relativschlauch darf weder beschéadigt noch entfernt
werden!

HINWEIS - Verwenden Sie fiir den elektrischen Anschluss
eine geschirmte und verdrillte Mehraderleitung.

HINWEIS - wird von einem Kabel mit Relativschlauch auf ein
Kabel ohne Relativschlauch ubergegangen, empfehlen wir das
Klemmengehause KL 1 bzw. KL 2.

HINWEIS - Bei Relativgeraten enthélt das Kabel einen
Beluftungsschlauch fir den Druckausgleich. Fuhren Sie das
Kabelende in einen Bereich oder geeigneten Anschlusskasten,
der moglichst trocken und frei von aggressiven Gasen ist, um
eine Beschadigung zu vermeiden.

HINWEIS - In der Regel ist das benétigte Kabel im
Lieferumfang enthalten. Ist es erforderlich, dass vorhandene
bzw. spezielle Kabel eingebunden werden missen, erhoht sich
der Gesamtwiderstand. Fir Anwendungen, bei denen sich der
zusatzliche Leitungswiderstand als stérend erweist, ist das
vorgesehene Kabel anhand nachfolgender Berechnung zu
Uberprifen:

R - p-2:1
A
mit R Widerstand der Anschlussleitung in Q
p: spez. Widerstand in Q@ mm2/m
I: Leiterlange in m
A: Leiterquerschnitt in mm?2

Birde,

U,.=R,+R,+..+R )-0,0ZAI

mit Uces: gesamter Spannungsabfall
Reirde: Blrdenwiderstand (dieser ist dem aktuellen
Datenblatt zu entnehmen)

folgende Bedingung ist zu erfillen:

mit Us:  vorgesehene Versorgungsspannung
Usmin: minimale Versorgungsspannung (diese ist
dem aktuellen Datenblatt zu entnehmen)

Tel.: 03303 / 504066

Fax: 03303 / 504068

2-Leiter-System HART® (Druck) /
3-Leiter-Anschluss (Temperatur Pt 100)

Versorgung Us+

(A)
p =+
Us
Versorgung Us—

o —

Versorgung T+

o)
Option Pt 100-

O Temperatur-

|| Versorgung T— - fuhler

Versorgung T—

HINWEIS - Bei geschirmten Kabel muss der Kabelschirm auf
Erdpotential gelegt werden. Nutzen Sie hierzu die entsprechen-
den Erdungsklemmen. Achten Sie auf eine niederimpedante
Verbindung. Vermeiden Sie Potentialunterschiede (Erdpotential)
zwischen Mess- und Anschlusspunkten, da dies zu einem
Defekt der Tauchsonde fiihren kann. Um dies zu vermeiden,
verwenden Sie eine geeignete Anschlusstechnik bzw. einen
geeigneten Potentialausgleich.

5. Besonderheiten

5.1 HART® Kommunikation (in H-Geréten)

Dem analogen Ausgangssignal wird ein zusétzliches Signal
gemal HART®-Spezifikation Uberlagert. Die Konfiguration des
Gerates kann anhand eines HART®-Kommunikationsgerates
durchgefiihrt werden. ICS empfiehlt das Programmier-Kit CIS-G
(als Zubehor erhéltlich). Es besteht aus HART®-Modem,
Anschlusskabeln sowie Konfigurationssoftware und ermdglicht
das Einstellen aller Parameter. (Die Software ist mit allen
Windows®-Betriebssystemen ab Windows 98 kompatibel.)

£~ Configuration / Monitoring =
Configuration Monitaring
Upper Rangs Yalus [30 Presswe |0,00367  bar
Lower Range value [0
Curent  |4,002 mt
Urits bar | M
I~ SaveDatz
Damping Value [5 sec

Storage Capacity |10
Set |
Start | Stop
Bead | save | Losd |

Canfiguration with Refersnc: Exit
s | s | ez ,—_I

Abb. 4 Konfigurationssoftware

v fur einen stérungsfreien Betrieb werden folgende
Vorgaben beriicksichtigt

maximale Kabellange zwischen Messgerat und Versorgung:

_65:10°  40-10°
" "R,.C, C

v

mit Lma:  maximale Lange des Kabels in [m]
Rv: Widerstand des Kabels zusammen mit dem
Belastungswiderstand in [Q]
Cv: Kapazitat des Kabels in [pF/m]

Widerstand R:

_u-12
0024

mit u: Versorgung in [Voc]

Der Widerstand muss min. 240 Q betragen.

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de



5.2 Trennbare Tauchsonden

Zur Vereinfachung von Lagerhaltung und Wartung ist der
Sondenkopf von dem Kabelteil trennbar und kann bei Bedarf
ohne aufwendige Montagearbeiten ausgetauscht werden.
Folgende Tauchsonden sind trennbar: ILMK 358, ILMK
358H, ILMK 808, ILMK 858, ILMP 308, ILMP 308i und ILMP
808.

DeMeniReR'sie die Tauchsonde mit
einer Hand am Sondenteil (2)
fest und drehen Sie mit der
anderen Hand die Uberwurf-
mutter (4) vorsichtig nach links.
Beachten Sie dabei, dass das
Kabelteil (3) nicht gegeniiber
dem Gehéuse verdreht werden
darf!

2. Halten Sie den Sondenteil (2)
beim Abschrauben vom Kabel-
teil (3) gerade und ziehen Sie
ihn nach dem Ldsen gerade
ab, damit die Stecker- Abb. 5 Trennbarkeit
Verbindung nicht beschéadigt
wird.

Montage:

v" O-Ringe (5, 6) sind nicht beschadigt bzw. Beschéadigte
wurden ausgetauscht

v' Radial-O-Ringe (5) sind mit Vaseline oder O-Ring-Fett
eingefettet

v' etwaige Fettriickstande wurden vom Axial-O-Ring (6)
entfernt

1. Stecken Sie das Kabelteil (3) gerade in den Gegenstecker
des Sondenteils (2).

2. Halten Sie die Tauchsonde mit einer Hand am Sondenteil
(2) fest und schrauben Sie mit der anderen Hand die
Uberwurfmutter (4) wieder fest auf. Beachten Sie dabei,
dass das Kabelteil (3) nicht gegentiber dem Gehause
verdreht werden darf!

Steckerbelegung:

Elektrische Binder Serie 723 | Binder Serie 723
Anschliisse (5-polig) (7-polig)
2-Leiter-System
Versorgung + 3 3
Versorgung — 1 1
Schirm 5 2
3-Leiter-System
Versorgung + 3 3
Versorgung — 4 1
Signal + 1 6
Schirm 5 2
Kommunikationsschnittstelle
RxD - 4
TxD - 5
GND N 7

6. Erstinbetriebnahme

v Gerat ist ordnungsgemaR installiert
v Gerat weist keine sichtbaren Méngel auf

v Das Gerat wird innerhalb der Spezifikation betrieben.
(siehe Datenblatt)

Bei hochprazisen Geraten mit der Genauigkeit von 0,1 % FSO
wird zur Signalverarbeitung eine mikrocontrollergesteuerte
Elektronik eingesetzt. Diese Elektronik dient der
Signalverbesserung. Prinzipbedingt benétigt die
Messwertaufbereitung léanger als bei rein analogen Sensoren,
welche nur eine Verstarkungsschaltung beinhalten. Durch die
langere Verarbeitungszeit folgt das Ausgangssignal nicht stetig
dem Messwert, sondern sprunghatft. Bei relativ stabilen und sich
langsam &ndernden Messwerten spielt diese Eigenschaft eine
untergeordnete Rolle. Vergleichen Sie dazu die Angaben zur
Einstellzeit im Datenblatt.

Bei i-Geraten mit Kommunikationsschnittstelle kann auf Grund
der Elektronik Offset, Spanne und Dampfung innerhalb der im
Datenblatt angegebenen Grenzen verstellt werden. Zur
Konfiguration ist das Programmier-Kit CIS-G, bestehend aus:
Adapt 1, Windows® kompatibler Programmiersoftware, Netzteil
und Anschlusskabel erforderlich. Dieses kann bei ICS als
Zubehor bestellt werden.

7. Wartung
Lebensgefahr durch davonfliegende
A Teile, austretendes Medium,
Stromschlag
GEFAHR - Warten Sie das Gerat immer im druck-
und stromlosen Zustand!
Verletzungsgefahr durch aggressive
Medien oder Schadstoffe
& - Je nach Messmedium kann von
diesem eine Gefahr fur den Bediener
WARNUNG ausgehen. ,
- Tragen sie geeignete Schutzkleidung,
z.B. Handschuhe, Schutzbrille

Séaubern Sie das Gehéuse des Gerétes, bei Bedarf, mit einem
feuchten Tuch und einer nichtaggressiven Reinigungslésung.

Als Reinigungsmedium fiir die Gerédte kommen Gase oder
Flussigkeiten in Frage, die mit den ausgewahlten Werkstoffen
kompatibel sind. Beachten Sie den zuldssigen
Temperatureinsatzbereich gemaR Datenblatt.

Bei bestimmten Medien kann es zu Ablagerungen oder
Verschmutzungen auf der Membrane kommen. Abhangig von
der Qualitét des Prozesses sind geeignete Wartungsintervalle
durch den Betreiber festzulegen. In deren Rahmen mussen
regelmagige Kontrollen bezuglich Korrosion, Beschadigung der
Membrane sowie Signalverschiebung durchgefiihrt werden.
Falls die Membrane verkalkt ist, wird empfohlen die Entkalkung
von ICS durchfiihren zu lassen.

HINWEIS - Eine falsche Reinigung oder unsachgemaRe
Beruhrung kann zu irreparablen Schaden an der Messzelle
fuhren. Benutzen Sie keine spitzen Gegenstande oder Druckluft
zum Reinigen der Membrane.

8. Fehlerbehebung

Lebensgefahr davonfliegende Teile,
) austretendes Medium, Stromschlag
A - Konnen Storungen nicht beseitigt
werden, setzen Sie das Gerat auRer
Betrieb (gehen Sie geman Punkt 9 bis
11 vor)

GEFAHR

Im Stérungsfall ist zu tberprifen, ob das Gerat mechanisch und
elektrisch richtig montiert ist. Analysieren sie anhand der
folgenden Tabelle die Ursache und beheben Sie die Stérung
gegebenenfalls.

Storung: kein Ausgangssignal

mogliche Ursache

Fehlererkennung / Abhilfe

Notizen:

falsch angeschlossen

Uberpriifung der Anschliisse

Leitungsbruch

Uberpriifung aller
Leitungsverbindungen.

defektes Messgerat
(Signaleingang)

Uberpriifung des
Amperemeters (Feinsicherung)
bzw. des Analogeingangs lhrer
Signalverarbeitungseinheit

Storung: analoges Ausgangssignal zu klein

mogliche Ursache

Fehlererkennung / Abhilfe

zu hoher Burdenwiderstand

Uberprifung des
Birdenwiderstands (Wert)

Versorgungsspannung zu
niedrig

Uberpriifung der Ausgangs-
spannung des Netzteiles

defekte Energieversorgung

Uberprifung des Netzteils und
der anliegenden Versorgungs-
spannung am Gerat

Storung: leichte Verschiebung des Ausgangssignals

mogliche Ursache

Fehlererkennung / Abhilfe

Membrane der Messzelle ist
stark verschmutzt, verkalkt
oder verkrustet

Empfehlung: Entkalkung bzw.
Reinigung durch ICS
durchfiihren lassen

Storung: starke Verschiebung des Ausgangssignals

mogliche Ursache

Fehlererkennung / Abhilfe

Membrane der Messzelle ist
beschadigt (durch Uberdruck
oder mechanisch verursacht)

Uberprifung der Membrane;
bei Beschadigung senden Sie
das Gerat zur Reparatur an
ICS

Storung: falsches oder kein Ausgangssignal

mogliche Ursache

Fehlererkennung / Abhilfe

mechanisch, thermisch oder
chemisch beschadigtes Kabel

Uberpriifung des Kabels;
Lochfral? am Edelstahlgehduse
in Folge von Schaden am
Kabel; bei Beschadigung
senden Sie das Gerat zur
Reparatur an ICS

9. AuRBerbetriebnahme

Lebensgefahr durch davonfliegende

A Teile, austretendes Medium,
Stromschlag
GEFAHR - Demontieren Sie das Gerat immer im

druck- und stromlosen Zustand!

Verletzungsgefahr durch aggressive
Medien oder Schadstoffe

A - Je nach Messmedium kann von diesem|
eine Gefahr fur den Bediener
WARNUNG ausgehen.

Tragen sie geeignete Schutzkleidung,
z.B. Handschuhe, Schutzbrille

HINWEIS - Nach der Demontage ist eine ggf. mitgelieferte
Schutzkappe sofort wieder tiber der Membrane anzubringen.

10. Service/Reparatur

Informationen zu Service / Reparatur:

- www.ics-schneider.de
- info@ics-schneider.de

10.1 Nachkalibrierung

Waéhrend der Lebensdauer des Gerétes kann sich der Offset-
oder Spannewert verschieben. Dabei wird ein abweichender
Signalwert bezogen auf den eingestellten Messbereichsanfang
bzw. -endwert ausgegeben. Tritt nach langerem Gebrauch eines
dieser beiden Phanomene auf, wird eine werkseitige

Nachkalibrierung empfohlen.

10.2 Rucksendung

Verletzungsgefahr durch aggressive
Medien oder Schadstoffe

& - Je nach Messmedium kann von
diesem eine Gefahr fiir den Bediener
WARNUNG ausgehen.

Tragen sie geeignete Schutzkleidung,
z.B. Handschuhe, Schutzbrille

Bei jeder Riicksendung, egal ob zur Nachkalibrierung,
Entkalkung, zum Umbau oder zur Reparatur, ist das Gerat
sorgféltig zu reinigen und bruchsicher zu verpacken. Dem
defekten Gerat ist eine Ricksendeerklarung mit detaillierter
Fehlerbeschreibung beizufiigen. Falls Ihr Gerat mit Schadstoffen
in Beriihrung gekommen ist, wird auRerdem eine
Dekontaminierungserklarung benétigt.

Entsprechende Vorlagen finden Sie auf der Homepage. Laden
Sie diese unter www.ics-schneider.de herunter oder fordern Sie

diese an:

- info@ics-schneider.de

Gerate ohne Dekontaminierungserklarung werden im Zweifel
beziglich des verwendeten Mediums erst nach Eingang einer
entsprechenden Erklarung untersucht!

11. Entsorgung

Verletzungsgefahr durch aggressive
Medien oder Schadstoffe

& - Je nach Messmedium kann von
diesem eine Gefahr fur den Bediener
WARNUNG ausgehen.

- Tragen sie geeignete Schutzkleidung,

z.B. Handschuhe, Schutzbrille

Altgerate) zu entsorgen. Altgerate dirfen nicht in

Das Gerét ist gemaR der Européischen Richtlinien
2012/19/EU (WEEE - Elektro- und Elektronik-
|

den Hausmdill gelangen!

HINWEIS - Entsorgen Sie das Gerét sachgerecht!

12. Gewahrleistungsbedingungen

Die Gewahrleistungsbedingungen unterliegen der gesetzlichen
Gewahrleistungsfrist von 24 Monaten, gliltig ab Auslieferdatum.
Bei unsachgeméRer Verwendung, Veranderung oder
Beschadigung des Gerates schlieRen wir jegliche
Gewahrleistungsanspriiche aus. Beschadigte Membranen
werden nicht als Gewahrleistungsfall anerkannt. Ebenso besteht
kein Anspruch auf Gewahrleistung, wenn die Méangel aufgrund
des normalen Verschleies entstanden sind.

13. EU-Konformitatserklarung / CE

Das gelieferte Gerét erfullt die gesetzlichen Anforderungen.
Die angewandten Richtlinien, harmonisierten Normen und
Dokumente sind in der fir das Produkt giltigen EG-
Konformitatserklarung aufgefiihrt. Diese finden Sie unter
http://www.ics-schneider.de. Zudem wird die Betriebssicherheit
des Gerates durch das CE-Zeichen auf dem Typenschild

bestatigt.

ICS Schneider Messtechnik GmbH

Briesesiralie 59

D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de





